
 

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 
Expte Nº: 2024 / 003851 

 En relación con el registro de entrada 19595 de fecha 02/DIC/2024 al objeto de informar 
el proyecto siguiente y cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO :INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN A 20 kW para 
electrificación del centro de visitantes “Virgen del Pino”. 

REDACTOR    : D. Alberto de Paz Bethencourt (col. Nº 1.834 COITI S/C de Tenerife). 
   D. Adán Piñero Rodríguez (col. Nº 2.091 COIICO). 
PRESUPUESTO   : 515.492,02 € (7% IGIC).  
SITUACIÓN : Cmno. Unión C/ La Rosa con C/ Virgen Del Pino.  
 C/ Virgen Del Pino.   
Ref. Catastral  : 38027A004090040000UE 
   38027A017090070000UL 

  38027A017090080000UT 
 

 INFORMO, como Arquitecto Municipal, en atención al proyecto referido, lo siguiente: 
 

- ANTECEDENTES 

En relación al proyecto que se informa en este documento se enumeran los siguientes 
antecedentes que se corresponden con el contrato para la redacción del mismo.  

0. Existe contrato menor de servicios para la redacción de Proyecto Técnico de línea y 
centro de transformación para el suministro eléctrico del Centro de Visitantes 
Macaronésico Forestal Pino de La Virgen. Con Decreto de Adjudicación 1397/2024. 
Existe igualmente Acta de Conformidad de Prestación de Servicio firmado con fecha 
20/JUN/2024 para el contrato referido.  
 

1. Existe en el expediente 2024/001763, Decreto 1397/2024 con fecha 10/ABR/2024 de 
adjudicación del contrato menor de servicio “Redacción de proyecto Técnico de 
línea y centro de transformación para el suministro eléctrico del “Centro de 
Visitantes Macaronésico Forestal Pino de La Virgen” a Proyecpal Ingeniería, S.L 
(CIF. B-76761188).  

 
2. Existe Acta de conformidad de prestación de servicio en el expediente 2024/1763, 

firmado con fecha 20/JUN/2.024.  
 

- PLANEAMIENTO 

3. El municipio de El Paso dispone de Plan General de Ordenación en vigor, aprobado 
definitivamente por Acuerdo de la COTMAC adoptado en sesión celebrada el 
26/SEP/2012 (publicado en el BOC Nº 97, de fecha 22/MAY/2013). 

 
- Según la ordenación pormenorizada establecida en el planeamiento municipal, la 

actuación discurre por caminos que forman parte de la red viaria de nivel 
municipal discurriendo por diferentes clasificaciones de suelo: 

a. Suelo Rústico de Protección Paisajística, en zona Bb1.4. Interés 
Paisajístico. 

b. Suelo Rústico de Asentamiento Rural, en zona D1.1. Asentamiento Rural 
simple y complejo. 

c. Suelo Rústico de Protección Entorno, en zona Bb1.1. Conectores 
ecológicos con actividad tradicional. 

d. Suelo Rústico de Protección Paisajística, en zona Bb1.1. Conectores 
ecológicos con actividad tradicional. 

e. Suelo Rústico de Protección Natural, en zona A2.2. Conectores ecológicos 
en entorno natural. 
 

4. El proyecto NO se sitúa ni discurre por ningún Espacio Natural Protegido de la red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos ni en ningún área reconocida dentro de 
la Red Natura 2000.  



 

5. Parte del trazado de la actuación discurre por la Zona Periférica de Protección del 
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. Conforme al Artículo cuarto de la Ley 
4/1981, de 25 de marzo, en la zona periférica de protección se prohíbe toda 
construcción excepto las de interés público preferente, siendo en todos los casos 
necesario el informe favorable del Patronato. Asimismo, dichos Organismos adoptarán 
las medidas necesarias de protección del suelo, gea, flora, fauna, paisaje, aguas y 
demás elementos naturales, impidiendo la introducción de especies exóticas animales o 
vegetales y la transformación de las zonas boscosas, que deberán mantenerse en su 
vocación natural. 
 

- PROYECTO 
6. El proyecto trata de la ejecución de la línea subterránea de media tensión, del centro de 

distribución y centro de transformación. El objetivo último de la actuación es dar 
suministro de energía eléctrica al futuro centro de visitantes forestal macaronésico 
ubicado en la conocida como Hacienda del Pino, propiedad municipal y que actualmente 
se encuentra en proceso de adecuación para adaptarlo al nuevo uso proyectado. 
 

7. Se trata de un proyecto de Ejecución Redactado por Ingeniero Técnico Industrial col. 
1.834 COIT S/C de Tenerife, D. Alberto de Paz Bethencourt e Ingeniero Industrial col. 
2.091 COIICO, D. Adán Piñero Rodríguez, según el Art. 2.1.a de la Ley 12/1986, de 1 
de abril, corresponde a los ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las 
atribuciones de redacción y firma de proyecto que tengan por objeto la construcción, 
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o 
explotación de bienes muebles en sus respectivos casos, tanto con carácter principal 
como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características 
en la técnica propia de cada titulación. 
 
Conforme al Decreto del 18 de septiembre de 1935 donde se regulan las atribuciones 
de los Ingenieros Industriales: “El título de Ingeniero Industrial de las Escuelas civiles del 
Estado, confiere a sus poseedores capacidad plena para proyectar, ejecutar y dirigir 
toda clase de instalaciones y explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica 
industrial química, mecánica y eléctrica y de economía industrial (entre las que deberán 
considerarse): Generación, transformación, trasportes y utilización de la energía 
eléctrica en todas sus manifestaciones”. 
 

8. El proyecto con una tensión a 20 kV, se proyecta soterrada por vías ya ejecutadas 
y con una longitud inferior a los 2 kilómetros. Todo el trazado discurre en 
subterráneo por vías ya ejecutadas y próximo a asentamientos rurales y viviendas que 
disponen ya de todos los suministros. La evaluación de impacto ambiental de 
proyectos NO se realizará de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental, pues el proyecto y las obras planteadas en el mismo no 
está comprendido en los anexo de dicha ley. 

 
9. En el proyecto de Ejecución presentado se anexa Estudio de Seguridad y Salud 

redactado por D. Alberto de Paz Bethencourt y D. Adán Piñero Rodríguez, col. 
Nº1.834 del COITI S/C de Tenerife y col. Nº2.091 COIICO. Conforme al Art. 5.2 y 
según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el 
estudio contendrá como mínimo: Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares, identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, relación de los riesgos laborales ...; Pliego de condiciones; planos en el que 
se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas. 
 



 

El Estudio de seguridad y salud aportado contiene Memoria, Pliego de condiciones 
particulares, Presupuesto  y fichas de prevención de riesgos. El presupuesto destinado 
a Seguridad y salud, según el documento aportado es de 4.000,00 € (P.E.M).  
 
La coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será 
designada por la administración. 
 
Conforme al Art.7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, es preceptivo la 
elaboración de un Plan de seguridad y salud atendiendo a todos los puntos contenidos 
en dicho artículo y que será aprobado por esta administración una vez elevado el 
informe del coordinador en materia de seguridad y salud en la ejecución.  

 
10. Conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se aporta Documento de Estudio 

de gestión de los residuos de construcción y demolición,  incluido en el proyecto de 
Ejecución, concretamente en el epígrafe 5.3. Además de las obligaciones previstas en 
la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a 
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

 
11. Se aporta en el proyecto presolicitud de petición de suministro a la compañía 

distribuidora. 
 

12. Según se recoge en el proyecto la longitud total del trazado es de 1.547 metros, 
dividido en tres tramos, según documentación técnica: 

i. Tramo 1. De 45 m (33 m en canalización subterránea y 12 m en montaje 
en canalización fija en superficie). 

ii.  Tramo 2. Formado por 33 m en canalización subterránea por vía pública o 
bajo suelo en interior de centro de transformación.  

Iii.   Tramo 3. Formado por 1.469 m en canalización subterránea por vía pública 
bajo tierra o asfalto o en canal bajo suelo en interior de centro prefabricado.
  

 
13. El proyecto recoge dos elementos prefabricados: un centro de distribución ubicado en 

x: 220.578,6; y: 3.173.575,7 y un centro de transformación, igualmente prefabricado en 
x:220.578,6 e y:3.173.575,7. Por lo que la relación de parcelas afectadas señaladas 
(38027A01700088 y 38027A00300195) para la ubicación de ambos elementos, siendo 
ambas parcelas de titularidad municipal (Nº 68 del Inventario Municipal de Bienes y 
Derechos y Escritura de compraventa (893) respectivamente). 
 

14. La actuación cruza la vía LP-302 “La Cumbrecita”, carretera insular, en las 
coordenadas x:221.290,77; y:3.173.783,81, como se recoge en el proyecto, para 
continuar con la línea subterránea de Media Tensión hasta el nuevo centro de 
transformación, situado hacia el este, además de una arqueta como elemento 
necesario de la instalación en las coordenadas x:221.297,0; y:3.173.785,4. El titular de 
la vía LP-302 es el Cabildo Insular de La Palma por lo que se requiere la 
autorización de este organismo a la obra proyectada y bajo las condiciones 
necesarias conforme al Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Carreteras de Canarias. 

 
 
 
 

 



 

 
CONTRATACIÓN 

15. Conforme al Art. 26 y Art. 25 del Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas la clasificación del contratista requerida es la que sigue:   

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

I: Instalaciones 

eléctricas 

5. Centros de transformación 

y distribución en alta tensión. 

3. cuantía  superior a 360.000 

euros e inferior o igual a 840.000 

euros. 

 
 

16. Según el programa de obra la duración prevista para la construcción y llevar a cabo 
todas las actuaciones contenidas en el proyecto es de 4 MESES. 

 
- CONCLUSIÓN  

 
En virtud del Art. 329 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, y previo a su licitación, contratación y resto de 
trámites y procedimientos previsto se emite el presente informe, como actuación 
recogida en el apartado c) del Art.330 de la mencionada ley, al proyecto de referencia 
cuyos datos generales se recogen en el encabezado de este informe y con las 
condiciones urbanísticas siguientes de la obra: 

 
Promotor Ayuntamiento de El Paso 
Clase de obra Instalaciones de suministro 

eléctrico en media tensión 
para electrificación de 
“Centro de Visitantes Virgen 
del Pino” 

Situación de la obra C/ Virgen del Pino 
C/ La Rosa 

Finalidad y uso Instalaciones – Suministro 
eléctrico – Media Tensión 

Plazo Ejecución de las obras 4 meses 
Presupuesto Ejecución Material 404.847,24 € 
Presupuesto Contrata con IGIC (7%) 515.492,02 € 

 
 
 
Ante lo expuesto, se requiere informe del Patronato del Parque Nacional de 

La Caldera de Taburiente conforme a lo expuesto en el pto. 5. Igualmente se 
solicita informe al servicio de Infraestructuras del Cabildo Insular de La Palma 
conforme al pto. 14 anterior. 

 
El Paso 

El Arquitecto. Oficina Técnica municipal. 
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